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TIP FAKÜLTESİ YANGIN TALİMATI 
1. AMAÇ
Bu talimatın amacı; Fakültemizin tüm akademik ve idari birimlerinde ve çevresinde meydana gelebilecek yangınlarda, can ve mal kaybını en aza indirecek şekilde yangın öncesinde ve yangın sırasında alınması gereken tedbirleri belirlemektir.
2. KAPSAM
Bu talimat, Tıp Fakültesinin tüm birimlerini kapsar.
3. TANIMLAR
Bu talimat kapsamında tanımlanması gereken özel bir terim bulunmamaktadır.
4. SORUMLULUKLAR
Bu talimatın uygulanmasından tüm birim amirleri sorumludur.

5. UYGULAMA
5.1. Yangına Karşı Alınan Önlemler
5.1.1. Bina içerisinde sigara içilmez. Sigara yalnızca izin verilen alanlarda ve bina dışında içilir; izmaritler uygun şekilde söndürülerek sigara tablalarına atılır.
5.1.2. Çatı aralarına elektrik tesisatı çekilmez; bu alanlarda yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddeler bulundurulmaz.
5.1.3. İzinsiz olarak elektrikli ısıtıcı, soba veya gazlı ocak kullanılmaz.
5.1.4. Elektrik ve gaz tesisatına ilişkin işler yetkili kişiler tarafından yapılır ve bu tesisatların periyodik teknik kontrolleri gerçekleştirilir.
5.1.5. Yangın söndürme cihaz ve ekipmanları her zaman kullanıma hazır halde bulundurulur.
5.1.6. Mesai bitiminde tüm odalar kontrol edilir.
5.1.7. Sigara içilmesi yasak olan alanlara uyarı levhaları asılır ve bu yasağa uyulup uyulmadığı denetlenir.
5.1.8. Tüm personelin yangın ve yangınla mücadele konularında eğitilmesi sağlanır.
5.1.9. Yangın kaçış yolları sürekli kullanılabilir durumda tutulur; çıkış kapılarına kilit, sürgü vb. engelleyici unsurlar takılmaz. Güvenlik gereklilikleri doğrultusunda, yangın çıkış kapıları içeriden kolay açılabilecek şekilde düzenlenebilir.
5.1.10. Binada bulunan yangın alarm sistemleri, uyarı butonları ve duman algılama sistemleri sürekli çalışır durumda tutulur.



5.2. Yangın Anında Yapılacak İşlemler
5.2.1. Panik yapılmadan yangın, çevredeki kişilere ve sorumlulara derhal bildirilir (alarm butonuna basılması, sözlü uyarı vb.).
5.2.2. Yangının türü (bina, baca, akaryakıt, elektrik, araç vb.) ve adres bilgisi açık şekilde belirtilerek itfaiyeye (110) haber verilir.
5.2.3. Kişisel güvenlik riske atılmadan yangının yayılmasını önlemek amacıyla kapı ve pencereler kapatılır, yanıcı maddeler ortamdan uzaklaştırılır ve gerekli durumlarda elektrik kesilir.
5.2.4. İtfaiye gelinceye kadar mevcut ekipmanlar kullanılarak yangına müdahale edilir.
5.2.5. Görevli olmayan kişilerin yangın alanına girmesi engellenir.
5.2.6. Kurtarma faaliyetlerinde öncelik canlılara, ardından önemli evrak ve malzemelere verilir.
5.2.7. İtfaiye ekiplerinin gelmesiyle birlikte onların talimatlarına uyulur.
5.2.8. Yaralı ve etkilenen kişilere gerekli ilk yardım müdahaleleri yapılır.
5.3. Yangının Çalışma Saatleri İçerisinde Meydana Gelmesi Durumu
5.3.1. Haber Verme:
Yangını ilk fark eden kişi; alarm, telefon veya sözlü uyarı yoluyla durumu bildirir ve itfaiyeye haber verir.
5.3.2. Ekiplerin Görevleri:
· Söndürme Ekibi: Yangının çıktığı alanın çevresinde gerekli önlemleri alarak yangını kontrol altına almaya çalışır. 
· Kurtarma Ekibi: Öncelikle canlıları tahliye eder; ardından evrak ve eşyaları öncelik sırasına göre güvenli alanlara taşır. Tahliye işlemleri, olay yerine gelen yetkili amirin talimatı doğrultusunda gerçekleştirilir. 
· İlk Yardım Ekibi: Yaralı ve etkilenen kişilere ilk yardım müdahalesinde bulunur. 
· Koruma Ekibi: Kurtarılan malzemelerin güvenliğini sağlar, panik ve kargaşayı önler. 
5.4. Yangının Çalışma Saatleri Dışında Meydana Gelmesi Durumu
5.4.1. Haber Verme:
Yangını fark eden kişi; alarm ve iletişim araçlarıyla durumu bildirir, itfaiyeye ve ilgili amirlere haber verir.
5.4.2. Müdahale:
Olay yerine gelen ekip amiri ve görevliler derhal görevlerine başlar.


5.5. Yangının Bina Yakınında Meydana Gelmesi Durumu
5.5.1. Tehdit altındaki alanlardaki pencereler kapatılır, perdeler kaldırılır; gerekli görülmesi halinde evrak ve eşyalar güvenli alanlara taşınır.
5.5.2. Çatı ve çevresinde koruma tedbirleri alınır; düşen kıvılcımlar söndürülür ve gerekli alanlar su ile ıslatılır.
5.5.3. İki bina arasında bulunan yanıcı maddeler ortamdan uzaklaştırılır veya su ile ıslatılarak risk azaltılır.
6. İLGİLİ DOKÜMANLAR
· Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik


	HAZIRLAYAN
…../……/………
Birim Kalite Ekibi
İMZA
	ONAYLAYAN
…../……/………
Dekan
İMZA



image1.png




